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SWIADECTWO

S/555/2019/ED

W Laboratorium Centrum Badari Srodowiska ,SORBCHEM® Sp. z 0.0. przeprowadzono badania
energetyczno - emisyjne kotfa typu:

www.sorbchem.pl

EKO BOX o mocy nominainej 10 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

ktérego producentem jest STALMARK Sp. z 0.0. Sp. K. ul. Przemystowa 21, 34 — 120 Andrychow.

Celem badan byla ocena spelnienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z wymaganiami
ekoprojektu okreglonymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych

ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.
Wykonane badania ciepino — emisyjne potwierdzaja spetnienie wymagarn Ekodesign.

Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta EKO BOX o mocy
nominalnej 10 kW wykonano na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych w Pracowni Badan Kottow,
Laboratorium Centrum Badan Srodowiska SORBCHEM Sp. z o.0. Pelne wyniki badan zostaly zamieszczone

w sprawozdaniu z badan nr 555/2019 z dnia 19.11.2019 r.

Paramelr Jednostka Wartosc Wymogi ekoprojektu
Wytworzone | Pr - Przy mocy nominainej kw 10,3 =
cieplo P, - przy 30% mocy
uzytkowe nominalnej w 28 {

275 dla kotléw o nominalnej mocy cieplnej £20 kW

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna
% A 277 dla kotiéw o nominalnej mocy cieplnej >20 kW

ogrzewania pomieszczen - s

Sezonowa emisja substancji pylowych i gazowych - Sson

co mg/m? 269 < 500 mg/m*
oGC mg/m? 8 < 20 mg/m?®
Pyt mg/m? 29 < 40 mg/m®
NO, mg/m? 99 < 200 mg/m®

Klasa efektywnosci energetycznej zgodnie z zataczniku |l do Rozporzadzenia Delegowane] Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27

kwietnia 2015 r. uzupelniajgce dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci

energetycznej dla kottéw na paliwo stale i zestawéw zawierajacych kociot na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory
temperatury i urzadzenia stoneczne

A+

Klasa efektywnosci energetycznej

Ruda Slaska, 19.11.2019 .

Kierownik Pracowni Badan Kottow Prezes Zarzadu

%

mgr Zdzigtaw Brajlich

mgr inz. Arkaditsz Cieplinski

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych kottow grzewczych nr AB 1302.
Szczegotowy zakres akredytacji znajduje sie na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.




