Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 114/2018

Eljl{l:l

Zleceniodawca: STALMARK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig -
Spotka komandytowa 1

32-600 Oswiecim, ul. Chemikow 1

kociot ¢.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

~EKO VEGAS” 0 mocy 18 kW

wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek

Rodzaj kotta:
Typ kotta:
Paliwo:

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

Pyt

*w przeliczeniu na 10 % O,

mg/m’ 35,3

Moc Moc
nominalna | minimaina
Sprawnosé kotla % = 88,3
92,4 92,3
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ | 181,4 | 4913 < 500
0GC mg/m’ 1,8 4,9 < 20
- <40

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wylililkzc’;/%tl;asdan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu
nr :

Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:200 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.

T w.IChPW Data wystawienia

Dyrektor
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Zaswiadczenie wydaje sie na Zleceniodawcy badan wg. normy PN-EN 303-5:2012 , grzewcze -- Czesc 5:
Kotly grzewcze ¥1a }Saltﬁa stapriepg Eqreanym i automa tzng?n zasggem paliwa 0 mocy nol h|’na!n<ej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” Sp t. 5.7 + 5.10 z wylacz. pkt. 5.8.5 ,Wyznaczenie zuZycia
gomocnlcze energii elekhyczncegl"asnonn PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Laboratorium Technologii
palania i Energetyki IChPW nr /02/C:2017.




